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bauer Airea Pro

UnterkonstrUktion Und Mindestabstände

Mindestabstände außeneinheit:

Unterkonstruktion:

Das Kiesbett und der Anschluss an das Abwasser-
system müssen unter der Frostgrenze befinden. 
Der Anschluss an das Abwassersystem muss mit 
einem Sifon erfolgen. Bei der Verwendung eines 
Kondensatablaufes, muss ein Heizband im Rohr 
des Ablaufes installiert werden, um ein Einfrie-
ren zu verhindern! Für die elektrische Versorgung 
des Heizbandes muss ein Elektroschlauch zum 
entsprechenden Fuß der Wärmepumpe verlegt 
werden! Bei der Leerverrohrung dürfen nur 15° 
Bögen verwendet werden! 
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Betonsockel
Drainagemörtel
Sandbett
Kiesbett

5 Kondensatablauf
6 Leerverrohrung für 

Kältemittelleitungen

Frostgrenze

Wärmepumpe

Betonsockel:
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Betonsockel
Type a b

S 350 650
M 350 650
L 450 750

abstand Maße in mm

A > 300

B > 2500

C > 800

D >3000

E > 1000

Mindestabstände inneneinheit:
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