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Ultra Calor

Mindestabstände:

Unterkonstruktion:

Das Kiesbett und der Anschluss an das Abwassersystem müssen mindestens 0,9 m unter der Erde sein und unter der Frostgrenze. Der An-
schluss an das Abwassersystem muss mit einem Sifon erfolgen. Bei der Verwendung eines Kondensatablaufes, muss ein Heizband im Rohr 
des Ablaufes installiert werden um ein Einfrieren zu verhindern! Bei der Leerverrohrung dürfen nur 15° Bögen verwendet werden! Durch-
messer der Leerverrohrung ist DN110. Zur Wärmepumpe hin kann man auf DN75 reduzieren.
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1 Betonsockel
2 Drainagemörtel
3 Sandbett
4 Kiesbett
5 Kondensatablauf
6 Leerverrohrung für 
 Kältemittelleitungen
7 Bodengestell oder Betonsockel 
 unbedingt erforderlich

UnterkonstrUktion Und Mindestabstände
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